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В статье приведена методика определения эко-
логической оценки влияния электроэнергетических 
объектов на окружающую среду 
 
Проблеми енергозабезпечення і збере-
ження рівноваги функціонування природного 
середовища знаходяться у об’єктивному проти-
річчі, вирішення якого зводиться до знахо-
дження оптимального співвідношення двох фу-
нкціональних характеристик [1]: 
– енергозабезпечення споживачів 
(Ееmax); 
– антропогенне навантаження на до-
вкілля (АTНmin). 
Тому з метою стабілізації зв’язків взає-
модії енергетичних об’єктів з довкіллям, мож-
ливості імітації впливу на функціонування сис-
теми при змінах на структурному і функціона-
льному рівнях, а також розробки стратегії по 
покращенню техногенної безпеки доцільно за-
стосувати системотехнічні методи опису сис-
тем. 
Положення системи “Енергетики” у зага-
льній природній надсистемі у ракурсі техно-
генного впливу спрощено можна представити у 
вигляді структури, зображеної на рисунку 1. 
Очевидно, що ця структура є узагальненою, 
однак для нашого розгляду вона є достатньою. 
Один з варіантів структурного синтезу 
системи “Енергетика” у контексті “Первинні 
енергетичні ресурси” – “Споживач” представ-
лений на рисунку 2. 
Кожна підсистема S(i) описується зовніш-
німи характеристиками: вектором входу Х(і) і 
вектором виходу Y(i), а також внутрішньою ха-
рактеристикою величин оператором перетво-
рення Т. Оператор перетворення визначає 
зв’язки між входом і виходом: Y(i) = ТХ(і). У за-
гальному оператор перетворення може пред-
ставляти будь-яке відображення, але для пер-
винного представлення системи доцільно вико-
ристовувати у якості оператора – логічні (нор-
мовані) співвідношення між координатами вхо-
ду і виходу. У випадку логічного відображення, 
оператор Т представляється матрицею розмір-
ністю m  n, де m - розмірність вектора виходу,  
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а n - розмірність вектора входу, де елемент tij = 
1 якщо існує зв’язок між і-м виходом і j-м вхо-
дом, і tij = 0 якщо такий зв’язок досить слабкий. 
Загальна методика представлення систе-
ми на основі [2] наступна. 
Замкнене коло зв’язків відображається 
системою векторних рівностей.  
Нехай визначені структурні елементи си-
стеми Si (i = 1, N), входи xi = (x1, x2, ..., xm) і ви-
ходи  
yi = (y1, y2, ..., ym) кожного структурного елеме-
нта, а також зв’язки між елементами. 
Залежність виходу y від входу x, для еле-
мента однозначна і визначається операторним 
рівнянням: 
TXy     (1) 
або функціональним рівнянням: 
     ,ttx,tfty   
де: f — неперервна і, хоча б, однократно дифе-
ренційована функція;  i   — вектор-
функція запізнень (часу перетворення). В окре-
мому випадку, коли функції перетворення і за-
тримки постійні, то 
     txfty  . 
Якщо один із типів елементів — "чиста 
затримка" на час  , то 
     txty . 
Передбачається, що в одному елементі 
затримки настільки малі, що (через гладкість 
f ) за час максимальної затримки   im  max  
зміну y  можна вважати лінійною 
           xxftxftxfty   ;  




























Рисунок 1- Структурна схема формування техногенного навантаження енергетики на довкілля 
 
 
Рисунок 2 – Внутрішня структура і сукупність зв’язків підсистем еенергетики 
Множину входів і виходів елементів, 
пов’язаних між собою, будемо називати внут-
рішньою частиною системи. Множину входів і 
виходів, зв’язаних із середовищем, будемо на-
зивати його поверхнею. Будемо вважати, що 
процеси на поверхні системи (тобто процеси 
взаємодії із середовищем), можна уявити непе-
рервними і хоча б однократно диференційова-
ними функціями (фізично "стрибкоподібна" 
взаємодія не реалізується). 
Зв’язок між елементами rS i sS  запишемо 
у вигляді    ii rysx  (зв’язки короткозамкнені), 
сукупність зв’язків можна подати матрицею Srs 
розміром n x m з елементами 1 або 0. При від-
сутності зв’язків 0rsS . 
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Замкнене коло зв’язків відображається 
системою векторних рівностей 
,ySx )()( 112
2  ,...ySx )()( 223
3  .ySx (r)r
)(
1
1  (2) 
Один елемент може бути зв’язаний з де-
кількома іншими елементами. При відсутності 
взаємодії між елементами   0rSrsy . 
Оскільки виходи та входи одного і того ж 
елемента не можуть бути зв’язаними, є тільки 
внутрішні зворотні зв’язки, то всі зв’язки сис-
теми можна описати квадратною матрицею 
розміром N з субматрицями rsS в якості недіа-
гональних елементів, яка називається структу-



















    (3) 
Мінімальна кількість зв’язків дорівнює 
N — 1. Всі зворотні зв’язки подані субматри-
цями Srs, які знаходяться нижче діагоналі, для 
цих субматриць s < r. 
При об’єднанні М систем в систему 
більш високого порядку структурна матриця 
























   (4) 
Враховуючи     rxTSsx rrsr   і позначи-
вши TrSR rsrs  , отримаємо 
    rxRsx rsr      (5) 
або 
     rySTsxT rssrs     (6) 
і, отже, 
    rySTsy rssr      srNsr  ,,1, . 
Відповідно, прийнявши rssrs STP  , отри-
маємо 
    ryPrsy rs   srNsr  ,,1, .  (7) 
Позначимо сукупність входів всіх елеме-
нтів через 
      Nx,...,x,xX 21 ,   (8) 
а сукупність всіх виходів — через 
      Ny,...,y,yY 21 .   (9) 
Ці вектори входів та виходів системи 
















































   (11) 












чиків; rm , rn  — відповідно число входів та ви-
ходів r-го елемента. 














































































































































.  (13) 
Стовпчики лівих частин (12) та (13) яв-
ляють собою складні вектори, які визначають 
нові стани входів та виходів відповідно, що ви-
никли в результаті взаємодії елементів. Позна-
чимо ці стовпчики  11x ,  21x , …,  Nx1  і 
 11y ,  21y , …,  Ny1  і, крім цього 
      Nx,...,x,xX 12111 ,       Ny,...,y,yY 12111 .  
Тоді (12) і (13) можна переписати 
 ;XRX 1   YPY 1 .  (14) 
Тут R , P  — оператори; X , Y — початко-
ві; а X1 , Y1  — кінцеві стани всіх виходів і вхо-
дів всіх елементів системи. 
Враховуючи (4), (5) і використовуючи 
квазідіагональні матриці (10) та (11), отримає-
мо 
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YSX 11  ,   (15) 










































































і запишемо R і P  у вигляді добутків 
TSR  ; STP  .   (17) 
Тоді 
 XTSX 1 ;  YTSY 1 .  (18) 
Отримані співвідношення відображають 
причиново-наслідкові зв’язки між початковими 
X , Y  і кінцевими X1 , Y1  станами всіх входів і 
виходів всіх елементів системи. Це дає можли-
вість прослідкувати функціонування системи та 
визначити зв’язки, завдяки яким можливе 
управління системою [3]. 
Використання запропонованої методики 
дає змогу визначити основні напрями негатив-
ного впливу енергетики на довкілля, тобто дати 
умовну якісну характеристику.  
Для визначення даної характеристики 
техногенного навантаження на довкілля, при-
йнята нами внутрішня структура та сукупність 
зв’язків енергетичного комплексу (рисунок 2). 
Для визначення зв’язків підсистем, зо-
бражених на рисунку 2 доцільно застосовувати 
структурну матрицю S . Це матриця розміром 
77, яка відображає встановлені зв’язки підсис-
тем. Елементами структурної матриці є субмат-
риці ij
S
, що описують більш детально зв’язок 
між i та j елементами. Наприклад, зв’язок між 
підприємствами-виробниками первинних енер-
гетичних ресурсів ( 1S ) та підприємствами пе-
реробнорї галузі( 2S ) описується субматри-
цею 12S . Запишемо структурну матрицю S  за-






































Розглянемо субматриці зв’язків підсис-
тем. Елементами субматриці ijS є логічні еле-
менти  10;єxx mnmn , які відображають зв’язок 
між окремими виходами та входами елементів i 
та j відповідно. Отже, розмір субматриці ijS рі-
вний ji VW  , де iW - кількість виходів і елемен-
ту, jV - кількість входів j елементу. Продовжу-












Аналізуючи субматрицю 12S визначаємо, на-
приклад, що збагаченню підлягають тільки 
уран і вугілля, при цьому спостерігається знач-
ний вплив на водне середовище. Запишемо ре-
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  відображають 
техногенне навантаження на атмосферу, літо-
сферу, гідросферу і електромагнітний вплив 
(рисунок 1). 
Субматрицю 45S  визначати недоцільно 
зважаючи на значну мінливість складу спожи-
вачів в залежності від регіону. Субматриці 
6563626156362616 S,S,S,S,S,S,S,S  відповідають ін-
формаційним ( 6iS ) та управляючим ( jS6 ) 
зв’язкам, а тому їх можна відобразити одинич-
ною матрицею. 
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Таким чином застосування субматриць 
дає змогу чітко і наглядно виразити взаємо-
зв’язки структурних частин системи енергети-
ки. 
Структурну матрицю зв’язків можна до-
повнити векторами вхідного та вихідного 
зв’язків: 
 00504030201 ,S~,S~,S~,S~,S~SBX  , 
  005040302010 ,S~,S~,S~,S~,S~SBИX  , 
де 0iS - вплив відповідної підсистеми на до-
вкілля. 
Розглянемо формування векторів S

 на 
прикладі впливу ТЕС на атмосферу. В залежно-
сті від вихідного складу палива продукти зго-
рання, що викидаються в атмосферу, містять 
оксид азоту (NOx), вуглецю (СОх), сірки (SOx), 
вуглеводні, пари води і інших речовин в твер-
дому, рідкому і газоподібному стані. Крім цьо-
го в паропроводах від парогенератора до тур-
боагрегату, як і в корпусах і ресиверах турбоге-
нератора, відбувається передача теплоти в на-
вколишню атмосферу. 
Враховуючи, що вплив на атмосферний 
кисень при спалюванні палива є прямим, має 
позитивний знак і повинен враховуватись із 









































































де TF - функція теплових викидів; ПF - функція 
викидів пари. 
Функції TF  і ПF  визначаються окремо в 
кожному конкретному випадку в залежності від 
особливостей технологічного процесу і конс-
трукції ТЕС. 
Таким чином, структурна матриця 
зв’язків доповнена векторами технологічних 
навантажень окремих підсистем енергетики на 
довкілля дає змогу дати умовну якісну оцінку 
техногенного впливу енергетики. 
На підставі вишенаведених тверджень 
сумарне антропогенне навантаження на довкіл-
ля можна подати у вигляді наступної множини: 
 
         





де ECS - встановлена потужність генеруючих 
станцій, ТЕЦ;   tET  - кількість виробленої еле-
ктричної теплової енергії;  ВПN - питомі викиди 
в атмосферу; ЯСП - показник складу і якісного 
малива;  ВДЗ  - земельні відводи для зловідхо-
дів, охоронної зони електростанцій і земельні 
ділянки трансформаторних підстанцій, розпо-
дільчих пунктів;  C.OQ - тепловий вплив на ото-
чуюче середовище; BPB  - вплив на водні ресур-
си;  ЕМПB  - вплив електромагнітного поля; 
АГК - коефіцієнт агресивності викидів; ЛДВ  - 
вплив на ландшафт. 
Використовуючи вираз (19) антропо-
генне навантаження енергетичних об’єктів на 
довкілля пропонується оцінювати з допомогою 
показника екологічної ефективності (ПЕЕФ): 













,   (20) 
де ТНА - функція антропогенного навантаження 
об’єктів на довкілля; 
іСЕ - вироблена електро-
енергія і-тою електростанцією, ТЕЦ; iQ - спо-
жита теплова енергія і-тої електростанції, ТЕЦ. 
Крім того функції ТНА  і ЕЕФП  можуть 
бути використані для удосконалення систем 
екологічного моніторингу, в техніко-
економічних розрахунках по вибору місця роз-
міщення, потужностей електроенергетичних 
об’єктів. 
В кожному конкретному випадку виникає 
необхідність визначення аналітичних моделей 
окремих параметрів шляхом експертних оцінок, 
або обробки статистичних даних. 
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